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根据党中央、国务院决策部署，为消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全，按照《全国自建房安全专项整治工作方案》,以及湖北省安全生产电视电话会议暨2022年度省安委会第三次全体会议精神，结合我省自建房现状特点和实际情况，湖北省住房和城乡建设厅组织有关专家，在广泛调研和征求意见的基础上，编制了《湖北省自建房安全排查技术导则（试行）》，用以指导和规范我省自建房安全排查工作。
本导则主要内容：总则、基本规定、安全排查要点、附表、参考资料。
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[bookmark: _Toc21193][bookmark: _Toc22329][bookmark: _Toc29033][bookmark: _Toc18997][bookmark: _Toc25482][bookmark: _Toc14178][bookmark: _Toc4267][bookmark: _Toc12338][bookmark: _Toc8775]1  总  则
[bookmark: _Hlk104406084]1.0.1  为指导湖北省城乡居民自建房安全排查工作，对房屋结构安全性做出初步判定，提高排查质量，特制定本导则。
1.0.2  本导则适用于湖北省城乡居民自建房结构安全隐患的排查。
1.0.3  自建房安全隐患初步判定结论分为三级：存在严重安全隐患、存在一定安全隐患、未发现安全隐患。
1  存在严重安全隐患：房屋地基基础不稳定，出现明显不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险。
2  存在一定安全隐患：房屋地基基础无明显不均匀沉降，个别承重构件出现损伤、裂缝或变形，不能完全满足安全使用要求。
3  未发现安全隐患：房屋地基基础稳定，无不均匀沉降，梁、板、柱、墙等主要承重结构构件无明显受力裂缝和变形，连接可靠，承重结构安全，基本满足安全使用要求。
1.0.4  对排查后初步判定为存在严重安全隐患或存在一定安全隐患的房屋，房屋产权人或使用人应委托专业机构做进一步安全鉴定。
1.0.5  自建房安全排查除遵循本导则的规定外，尚应符合国家、行业和地方现行排查工作的要求。
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2.1.1  房屋安全排查应按以下程序进行（图2.1.1）：
基本情况、建设情况、
管理情况、安全鉴定情况
房屋信息初步调查





场地安全排查、地基基础安全排查、上部结构安全排查

房屋安全详细排查


初  判








未发现安全隐患
存在一定安全隐患
存在严重安全隐患






立即采取管理措施
委托鉴定
继续正常使用


图2.1.1  排查程序
2.1.2  房屋信息初步调查应包括下列内容：
1  基本情况。具体包括自建房地址、产权人（使用人）姓名及身份证号、房屋用途、土地性质、所在重点排查区域、房屋基本信息等。
2  建设情况。包括自建房的设计方式、建造方式、结构类型、使用过程中改扩建等情况信息。
3  管理情况。包括自建房建设及使用过程中，应履行的行政审批手续情况。
4  安全鉴定情况。包括自建房安全性鉴定的实际情况。
2.1.3  房屋安全详细排查应依次按照场地安全排查、地基基础安全排查和上部结构安全排查的顺序依次进行：
1  场地安全排查：根据相关评估结果和建议，核查场地是否为地质灾害易发区，结合场地周边环境调查情况，进行安全排查。
2  地基基础安全排查：根据房屋近期沉降、倾斜观测资料和不均匀沉降引起房屋结构反应的检查结果，进行安全排查。
3  上部结构安全排查：根据房屋上部结构各组成部分的结构构件现状，进行安全排查。
2.1.4  房屋安全隐患的初步判定，应建立在产权人（或使用人）自查和现场排查的基础上，再给出存在严重安全隐患、存在一定安全隐患、未发现安全隐患的结论，并根据排查结论，按下列要求采取相应措施：
1  存在严重安全隐患的房屋，应立即采取管理措施，如人员撤离、停止使用、封控警示等。后期如需继续使用，应由专业技术机构和人员按国家现行标准进行安全鉴定，再根据鉴定结果采取相应处理措施。
2  存在一定安全隐患的房屋，须由专业技术机构和人员按国家现行标准进行安全鉴定，再根据鉴定结果采取相应处理措施。
3  未发现安全隐患的房屋，可继续正常使用，但应定期进行检查与维护。
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2.2.1  在初步排查阶段，应组成人数不少于2人的排查小组，每个排查小组应有房屋设计、施工、监理、检测、鉴定等相关工作经验的专业技术人员参与其中，经培训后方可参与排查。
2.2.2  排查小组以单栋房屋为基本排查对象，按照一栋一表采集相关信息，其中重要问题部位应进行影像记录，做到不虚报、不漏报，排查信息可按附表1进行填写。
2.2.3  排查小组进入房屋前应评估安全风险，并做好个人安全防护措施。对目测结构外观出现明显开裂、变形、屋盖塌陷等破坏程度严重的房屋，可直接判定为存在严重安全隐患，考虑到安全问题，可不再对房屋内部进行检查。
2.2.4  对群众反映房屋出现异常，如门窗变形、墙体倾斜、结构构件开裂、屋内掉碴等异常现象或发生房屋应急事件、地质灾害的应第一时间组织重点检查。
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3.1.1  房屋安全排查的内容主要包括：
1  调查房屋的设计施工资料、建造改造历史、使用情况（包括是否改变使用功能）等；
2  调查房屋的建造场地、周边环境等；
3  房屋的建造材料、结构体系等；
4  地基基础的变形、损伤情况等；
5  上部结构的变形、损伤情况等。
3.1.2  对各类房屋结构的排查要点如下：
1  对砌体房屋的排查，应着重检查承重墙、楼（屋）盖及墙体交接处的连接构造，并检查非承重墙和容易倒塌的附属构件。检查时，应着重区分抹灰层等装饰层的损坏与结构的损坏，承重构件的损坏与非承重构件的损坏，并着重查看构件的开裂、变形情况。
2  对钢筋混凝土房屋的排查，应着重检查柱、梁和楼板以及围护墙。检查时，应着重区分抹灰层、饰面砖等装饰层的损坏与结构损坏，承重构件的损坏与非承重构件的损坏等，并着重查看构件的开裂、变形情况。
3  对钢结构房屋的排查，应着重检查支座节点、连接节点、支撑杆件、锈蚀状况、大跨度构件变形等。
4  对其他结构房屋的排查，如木结构等，应着重检查柱、过梁、承重墙和屋盖，以及其相互间锚固、拉结情况，并检查非承重墙和附属构件。
3.1.3  房屋安全排查应以定性判断为主，按照先整体后构件的顺序进行。对于存在损伤和变形的，可辅助以钢卷尺、裂缝对比卡、重垂线等工具进行。
[bookmark: _Toc11696][bookmark: _Toc14251][bookmark: _Toc4031][bookmark: _Toc29269][bookmark: _Toc15965][bookmark: _Toc1927][bookmark: _Toc16431][bookmark: _Toc9101]3.2  场地安全排查
3.2.1  房屋场地安全排查应重点检查房屋遭受洪涝、地质灾害、采空区、台风以及病险库、淤地坝、尾矿坝等的威胁情况。
3.2.2  当场地符合下列情况之一时，应初步判定为存在严重安全隐患（图3.2.2）：
[image: d4131791cc523c4ebfabdec67fd23d8]
图3.2.2  常见存在严重安全隐患的场地
1  房屋处于有潜在威胁或直接危害的滑坡、地裂、山洪、泥石流、崩塌、地面沉陷、病险库、淤地坝、尾矿坝等地段。
2  房屋处于暗坡边缘，暗埋的塘、沟、窖、洞等场地或建于河漫滩上。
3  房屋基础建于半填半挖的坡上，基础下方的填土松软或挖方边坡土质松软。
4  场地处于采空区，且房屋已经有明显变形或下陷迹象。
5  处于其他危房附近，直接受到其威胁。
6  其他情形的危险地段。
当既有房屋建设场地被判定为存在严重安全隐患时，可直接将房屋初步判定为存在严重安全隐患，并应采取迁移、拆除或其他消除安全隐患的措施。
3.2.3  当场地符合下列情况之一时，应初步判定为存在一定安全隐患：
1  存在潜在危险性但尚未查明或不明确的滑坡、地裂、山洪、泥石流、崩塌、地面沉陷等危险区的场地。
2  尚未查明其危险程度的病险库、淤地坝、尾矿坝等场地。
3  场地处于采空区，且房屋暂未出现变形或下陷迹象。
4  易洪易涝区及山洪、台风、暴潮严重威胁区。
上述场地应委托相关专业技术单位进行进一步专项评估。
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3.3.1  地基不稳定产生滑移，水平位移量大于10mm且对上部结构有显著影响或有继续滑动迹象时，或地基出现局部或整体沉陷时，应初步判定为存在严重安全隐患。
3.3.2  地基不稳定产生滑移，水平位移量不大于10mm且对上部结构造成影响时，或地基变形引起房屋出现明显的整体倾斜时，应初步判定为存在一定安全隐患。
3.3.3  当基础符合下列条件之一时，应初步判定为存在严重安全隐患：
1  基础存在不均匀沉降，导致砌体墙单条竖向裂缝宽度大于10mm，或单道墙体产生多条平行的竖向裂缝、其中最大裂缝宽度大于5mm，如图3.3.3。
2  基础存在不均匀沉降，导致预制构件之间的连接部位出现宽度大于3mm的不均匀沉降裂缝。
3  基础存在不均匀沉降，导致混凝土梁产生宽度超过0.4mm的斜裂缝，或梁柱节点出现宽度超过0.5mm的裂缝，或钢筋混凝土墙出现竖向裂缝。
[image: ]
图3.3.3  不均匀沉降导致的房屋倾斜、开裂
3.3.4  当基础符合下列条件之一者，应初步判定为存在一定安全隐患。
1  当基础存在不均匀沉降，造成上部结构构件开裂，但裂缝宽度未达到第3.3.3条规定的限值时；
2  基础老化、腐蚀、酥碎、折断，导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等；
3  基础基底局部被架空等可能引起房屋局部坍塌的情形。
3.3.5  房屋地基基础因不明原因，对上部结构造成影响时，应初步判定为存在一定安全隐患。
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3.4.1  砌体房屋符合下列条件之一者，应初步判定为存在严重安全隐患：
1  墙柱表面风化、剥落、砂浆粉化等，有效截面削弱15%以上，如图3.4.1（a）；
2  墙柱出现缝宽大于1mm、缝长超过1/2层高的竖向裂缝，或出现缝长超过1/3层高的多条竖向裂缝，如图3.4.1（b）；
3  支承梁或屋架的墙柱出现多条竖向裂缝，或缝宽大于1.0mm，如图3.4.1（c）；
4  墙体连接处断裂成通缝，如图3.4.1（d）；
5  承重墙、柱已经产生明显倾斜；
6  阳台板、雨棚等悬挑构件明显下垂，悬挑构件根部开裂或相连墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝，如图3.4.1（e）；
7  混凝土挑檐的钢筋锈蚀严重、混凝土酥裂分块，如图3.4.1（f）。
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图3.4.1（a） 砌体承重墙风化剥落，有效截面削弱15%以上
[image: ]     [image: ]
图3.4.1（b） 砌体承重墙出现缝宽大于1mm、缝长超过1/2层高的竖向裂缝
[image: 215941c3fa984be14ff820698ade512]
图3.4.1（c） 支承大梁的墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝
[image: ]  [image: ]
图3.4.1（d） 墙体连接处断裂成通缝
[image: 09fc944e5f44135957de13cf2696096]
图3.4.1（e-1） 悬挑构件出现明显下垂
[image: ]
图3.4.1（e-2） 悬挑构件相连墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝
[image: ]
图3.4.1（f） 混凝土挑檐的钢筋锈蚀严重、混凝土酥裂分块
3.4.2  当钢筋混凝土房屋符合下列条件之一者，应初步判定为存在严重安全隐患：
1  梁、板明显下挠，且跨中或支座处的缝宽大于1mm；
2  梁的跨中或中间支座处出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，且一侧裂缝延伸至2/3梁高，或梁的支座附近出现斜裂缝，如图3.4.2（a）；
3  梁、板出现缝宽大于1mm的非受力裂缝，如图3.4.2（b）；
4  主要承重柱产生明显倾斜，混凝土质量差，出现蜂窝、露筋、裂缝、孔洞、烂根、疏松、外形缺陷、外表缺陷，如图3.4.2（c）；
5  屋架的支撑系统失效，屋架平面外倾斜。
[image: 1654514815597]
图3.4.2（a） 梁产生竖向裂缝、斜裂缝
[image: 004027ed04f12780f5a3371be7d47ca]
图3.4.2（b）梁底钢筋锈蚀造成胀裂，缝宽大于1mm
[image: ]
图3.4.2（c）底层框架柱产生明显倾斜，端节点处开裂
3.4.3  当钢结构房屋符合下列条件之一者，应初步判定为存在严重安全隐患：
1  构件或连接件有裂缝或锐角切口，或焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏，如图3.4.3（a）；
2  连接方式不当，构造有严重缺陷，如图3.4.3（b）；
3  受力杆件因锈蚀有效截面削弱10％以上，如图3.4.3（c）;
4  屋架下挠，檩条下挠，导致屋架倾斜。
[image: ]
图3.4.3（a） 螺栓松动、变形
[image: ]
图3.4.3（b） 钢梁直接锚入砖墙，连接方式不当
[image: ]
图3.4.3（c） 钢柱因锈蚀有效截面削弱10％以上
3.4.4  当木结构房屋符合下列条件之一者，应初步判定为存在严重安全隐患：
1  连接节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏，或连接铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏；
2  主梁下挠，或伴有较严重的材质缺陷，如图3.4.4（a）；
3  屋架下挠，或顶部、端部节点产生腐朽或劈裂；
4  木柱侧弯变形，或柱顶劈裂、柱身断裂、柱脚腐朽等受损面积大于原截面20%以上，如图3.4.4（b）。
[image: ]
图3.4.4（a） 主梁明显下挠
[image: timg]
图3.4.4（b） 木柱柱脚严重腐朽
3.4.5  当砌体房屋符合下列条件之一者，应初步判定为存在一定安全隐患：
1  承重墙厚度小于180mm；
2  承重墙或砖柱因偏心受压产生水平裂缝；
3  承重墙或砖柱出现侧向变形现象，或出现因侧向受力产生水平裂缝，如图3.4.5（a）；
4  门窗洞口上砖过梁产生裂缝或下挠变形，如图3.4.5（b）；
5  砖筒拱、扁壳、波形筒拱的拱顶沿纵向产生裂缝，或拱曲面变形，或拱脚位移，或拱体拉杆锈蚀严重，或拉杆体系失效等；
6  建筑高度与面宽宽度的比值超过2.5，如图3.4.5（c）；
7  房屋面宽和进深比例小于1: 3，主要采用纵向承重墙承重，缺乏横向承重墙，如图3.4.5（c）；
8  房屋底层大空间，且未采用局部框架结构，上部小空间，且采用自重较重的砌筑墙体分隔；
9  建筑层数达到3层以上，采用空斗砖墙承重，且未设置圈梁和构造柱，如图3.4.5（d）；
10  采用预制板作为楼屋面，未设置圈梁，未采取有效的搭接措施，如图3.4.5（e）。
11  承重砌体墙根部风化剥落，有效截面削弱小于15%。
[image: 45f8eacf44f218dacf882790a17a4f2]
图3.4.5（a） 承重墙出现侧向变形现象
[image: ]
图3.4.5（b） 砖过梁开裂、下挠
[image: 13e3f8383cc8f858ca3239dfa1a872d]
图3.4.5（c） “瘦而高”、“窄而长”的房屋
[image: a435bba2a151171c9f74ad0f9ebe3a9]
图3.4.5（d） 3层及以上，空斗墙承重，未设圈梁、构造柱的房屋
[image: ee9e2fd59ad017728eb337555171ef2]
图3.4.5（e） 预制板楼屋面，未设置圈梁
3.4.6  当钢筋混凝土房屋符合下列条件之一者，应初步判定为存在一定安全隐患：
1  柱、梁、板、墙的混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋，如图3.4.6（a）；
2  预应力板产生竖向通长裂缝，或端部混凝土酥松露筋，或预制板底部出现横向裂缝或下挠变形；
3  现浇板面周边产生裂缝，或板底产生交叉裂缝，如图3.4.6（b）；
4  柱因受压产生竖向裂缝、保护层剥落，或一侧产生水平裂缝，另一侧混凝土被压碎，如图3.4.6（c）；
5  混凝土墙中部产生斜裂缝，如图3.4.6（d）；
6  屋架产生下挠，且下弦产生横断裂缝；
7  悬挑构件下挠变形，或支座部位出现裂缝；
8  混凝土梁板出现宽度1mm以下非受力裂缝的情形；
9  承重混凝土构件(柱、梁、板、墙)表面有轻微剥蚀、开裂、钢筋锈蚀的现象，或混凝土构件施工质量较差、蜂窝麻面较多、但受力钢筋没有外露等，如图3.4.6（e）。
[image: 3fc5f7d334bb3b2670f26678a69fb65]
图3.4.6（a） 梁底钢筋锈蚀、混凝土脱落
[image: ]
图3.4.6（b） 现浇板面周边产生裂缝

[image: ]  [image: ]
图3.4.6（c） 柱有竖向裂缝，或钢筋外露、锈蚀
[image: 5a3d91be39ce6c475a17c95f4a080c9]
图3.4.6（d） 混凝土墙中部产生斜裂缝
[image: ec183b10c3d1fa3f3fb59fc01e4a78f]  
图3.4.6（e） 柱构件表面有损伤、缺陷
3.4.7  当钢结构房屋符合下列条件之一者，应初步判定为存在一定安全隐患：
1  梁、板下挠；
2  实腹梁侧弯变形且有发展迹象；
3  梁、柱等位移或变形较大，如图3.4.7（a）；
4  钢结构构件(柱、梁、屋架等)有多处轻微锈蚀现象。
[image: ]
图3.4.7（a） 钢柱变形较大
3.4.8  当木结构房屋符合下列条件之一者，应初步判定为存在一定安全隐患：
1  檩条、龙骨下挠，或入墙部位腐朽、虫蛀；
2  木构件存在心腐缺陷；
3  受压或受弯木构件干缩裂缝深度超过构件截面尺寸的1/2，且裂缝长度超过构件长度的2/3，如图3.4.8（a）。
[image: ]
图3.4.8（a） 木屋架杆件干缩、纵向开裂
3.4.9  混杂结构房屋安全隐患的排查，根据构件的材料类型参照第3.4.1条至第3.4.8条的规定进行。
[bookmark: _Toc4767][bookmark: _Toc12608][bookmark: _Toc12100][bookmark: _Toc30196][bookmark: _Toc6666][bookmark: _Toc853][bookmark: _Toc20878][bookmark: _Toc27908]3.5  其他
3.5.1  改变使用功能的城乡居民自建房，符合下列条件之一者，应初步判定为存在严重安全隐患：
1  将原居住功能的自建房改为经营性人员密集场所，如餐饮、旅社、浴室、影院、酒吧、KTV、网吧、培训教室等，且不能提供有效技术文件的；
2  改变使用功能后，导致楼（屋）面使用荷载大幅增加危及房屋安全的情形。
3.5.2  改变使用功能的城乡居民自建房，符合下列条件之一者，应初步判定为存在一定安全隐患：
1  将原居住功能的城乡居民自建房改变为人员密集场所以外的其他经营场所；
2  改变使用功能但楼（屋）面使用荷载没有大幅增加的情形。
3.5.3  改扩建的城乡居民自建房，符合下列条件之一者，应初步判定为存在严重安全隐患：
1  擅自拆改主体承重结构、更改承重墙体洞口尺寸及位置、加层（含夹层）、扩建、开挖地下空间等，且出现明显开裂、变形，如图3.5.3；
2  在原楼（屋）面上擅自增设非轻质墙体、堆载或其他原因导致楼（屋）面梁板出现明显开裂、变形；
3  在原楼（屋）面新增的架空层与原结构缺乏可靠连接。
[image: f5d87e7cf4928108b253d924cb6ef4d]
图3.5.3  危害房屋安全的几种改造形式
3.5.4  改扩建的城乡居民自建房，符合下列条件之一者，应初步判定为存在一定安全隐患：
1  在原楼面上增设轻质隔墙；
2  擅自拆改主体承重结构、更改承重墙体洞口尺寸及位置、加层(含夹层)、扩建、开挖地下空间等,但未见明显开裂、变形时；
3  屋面增设堆载或其他原因使屋面荷载增加较大但未见明显开裂和变形时。
3.5.5  按本导则尚不能判定为存在严重安全隐患或存在一定安全隐患的房屋，在排查中发现结构存在异常情况时，可初步判定为存在一定安全隐患。
3.5.6  不属于存在严重安全隐患或一定安全隐患的房屋，可初步判定为未发现安全隐患。
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	一.基本情况

	地  址
	       省(市、区 )       市 (州、盟 )       县 (市、 区、旗 )       乡 (镇、街道 )       村 (社区 )
      组      路 (街、巷 )      号栋

	产权人(使用人)
姓名
	
	身份证号
	

	房屋用途
	□ 经营性自建房
(是否同时自住 □是□否)
	具体用途包含 (多选)
□餐饮饭店 □民宿宾馆 □批发零售 □休闲娱乐 □教育培训 □医疗卫生 □养老服务 □生产加工 □仓储物流 □出租居住 □商务办公 □农贸市场 □宗教场所 □其他（请填写具体用途）

	
	□ 其他自建房
	

	土地性质
	□国有土地 ( □居住用地 □商住用地 □商业用地 □国有非建设用地 □其他       )
□集体土地 ( □宅基地 □集体建设用地 □集体非建设用地  □其他       )

	所在区域
	□城市建成区 （ □城乡结合部  □城中村  □拆迁安置区  □工业园区）□建制镇  □集镇  □其他       

	人员密集场所周边
	□学校  □医院  □商贸市场  □其他       

	房屋基本信息
	建筑层数
	      层
	建筑面积
	     平方米

	
	建成时间
	□建造年代 (  □1980年及以前  □1981-1990年  □1991-2000年
□2001-2010年  □2011-2015年  □2016年及以后)  □具体年份：     年

	二、建设情况

	设计方式
	□有专业设计 (或采用标准图集)  □无专业设计 (未采用标准图集)

	建造方式
	□有资质的施工队伍建造  □建筑工匠建造  □自行建造  □其他      

	结构类型
	□砌体结构 ( □预制板 □现浇板 □木或轻钢楼屋盖 □石板或石条) □底部框架-上部砌体结构
□钢筋混凝土结构 □钢结构 □木(竹)结构 □土木/石木结构 □混杂结构 □窑洞 □其他    

	改扩建情况
	是否改扩建：  □是  □否          改扩建次数：        次

	
	改扩建内容(多选)：□加层  □加夹层  □加隔墙  □减柱  □减隔墙  □建筑外扩  □其他

	
	是否装修：  □是  □否      装修是否改变主体结构：  □是  □否

	三、管理情况

	已取得的行政许可(多选)
	□建设用地规划许可证  □国有土地使用权证  □集体建设用地使用权证  □宅基地批准书
□建设工程规划许可证  □施工许可证  □乡村建设规划许可证  □不动产登记
□市场主体登记(营业执照)  □经营许可证(经营许可行业：            )  □以上手续均无

	违法建设和
违法审批
	□是 □否
	□违法建设(□违法占地 □违法新建 □违规改扩建 □违规改变用途)
□违法审批(□违法用地审批 □违法规划审批 □违法建设审批 □违法经营许可)

	四、排查情况

	结构状况
	□无变形损伤
	□有变形损伤，具体部位：□墙体 □梁柱 □地基 □屋面 □楼板 □其他

	初步判定
	□存在严重安全隐患 □存在一定安全隐患 □未发现安全隐患

	安全鉴定
	□是  □否
	鉴定机构名称
	
	统一社会信用代码
	

	
	鉴定时间
	   年  月  日
	鉴定结论
	房屋安全等级：  □A级  □B级  □C级  □D级

	五、整治情况

	整治措施
	□管理措施(多选)
	□停止使用  □停止经营  □封控警示  □人员撤离  □其他

	
	□工程措施
	□拆除重建  □维修加固  □其他

	
	□违法建设查处(多选)
	□全部拆除  □部分拆除  □补办手续  □罚款  □没收  □其他



填报人 (签名) ：       填报时间：     年    月   日
[bookmark: _Toc22010][bookmark: _Toc28457][bookmark: _Toc20300][bookmark: _Toc20451][bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc27593][bookmark: _Toc756][bookmark: _Toc3691][bookmark: _Toc4145]参 考 资 料
1  《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T363
2  《危险房屋鉴定标准》JGJ125
3  《城镇房屋结构安全排查技术要点（试行）》(建质质函〔2015〕70号)
4  《湖北省农村房屋安全隐患排查技术导则（试行）》（2020年12月）
5  《住房和城乡建设部办公厅关于印发《自建房结构安全排查技术要点(暂行)》的通知》（2022年6月2日）
6  《住房和城乡建设部办公厅关于启动城乡自建房安全专项整治信息归集平台的通知》（2022年5月27日）
7  《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10号）
8  《住房和城乡建设部办公厅关于加强农村自建房安全常识宣传的通知》（建办村函〔2021〕484号）
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